
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю 

в Локтевском, Змеиногорском и Третьяковском районах 
658423, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Октябрьская, дом 5 

Тел.: (38516) 3-26-48, 3-12-41 
E-mail: to-gom@22 .rospotrebnadzor.ru

Исх. №13/08-161 от 31.01.2023 г. Администрация Локтевского района
Алтайского края 
Алтайский край, 

Локтевский район, 
г. Горняк, 

ул. Миронова, 97а

ООО «Локтевский водоканал» 
Алтайский край, 

Локтевский район, 
г. Горняк, 

ул. Пушкина, 46

Уведомление

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Локтевском, Змеиногорском и Третьяковском районах (далее по тексту - ТО 
Управления) в порядке части 5 статьи 23 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее по тексту - Закон) уведомляет 
Вас о несоответствии нормативам качества холодной питьевой воды в 2022 г. в 
централизованной системе водоснабжения с. Самарка, с. Локоть, с. Устьянка, п. 
Масальский Локтевского района Алтайского края, эксплуатируемой ООО 
«Локтевский водоканал».

По результатам федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора и производственного контроля качества питьевой 
воды, выполненных аккредитованным испытательным лабораторным центром 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе 
Змеиногорске, Змеиногорском, Локтевском и Третьякойстом-райенах>>^в _2_022 г., 
выявлены не соответствия нормативам качества средних-5уровней по'КазЙел&й проб 
питьевой воды. j t ФЕВ I

rospotrebnadzor.ru


В 2022 г. из источников, перед поступлением в распределительную сеть, в 
распределительной сети по санитарно-химическим показателям исследовано 12 
проб холодной питьевой воды, из них 12 проб (100,0 %) не соответствуют 
гигиеническим нормативам, установленными СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Установлены 
превышения гигиенических нормативов: п. Масальский - по жесткости в 1,7 раза, 
по сухому остатку в 1,2 раза, по нитратам в 1,4 раза, с. Устьянка - по жесткости в 
1,5 раза, по сухому остатку в в 1,2 раза, по нитратам в 1,3 раза, с. Самарка - по 
жесткости в 1,4 раза, с. Локоть - по жесткости в 1,4 раза, по сухому остатку в 1,1 
раза.

Превышения средних уровней приведены в таблице:
№ 

п.п.
Наименование 
организации, 

осуществляющей 
водоснабжение

Критерий, по 
которому 
превышен 
средний 
уровень

Фактичес 
кое 

значение 
среднего 
уровня

Гигиенич 
еский 

норматив

Населенные 
пункты, где 

превышен средний 
уровень

1 ООО 
«Локтевский 
водоканал»

жесткость 
(градус Ж)

11,6 7,0 ■
п. Масальский 

Локтевского района 
Алтайского края

2 ООО 
«Локтевский 
водоканал»

Сухой остаток 1218 1000 п. Масальский 
Локтевского района 

Алтайского края
3 ООО 

«Локтевский 
водоканал»

нитраты 62 45 п. Масальский 
Локтевского района 

Алтайского края
4 ООО 

«Локтевский 
водоканал»

жесткость 
(градус Ж)

10,6 7,0
с. Устьянка 

Локтевского района 
Алтайского края

5 ООО 
«Локтевский 
водоканал»

Сухой остаток 1144 1000 с. Устьянка 
Локтевского района 

Алтайского края
6 ООО 

«Локтевский 
водоканал»

нитраты 59 45 с. Устьянка 
Локтевского района 

Алтайского края
7 ООО 

«Локтевский 
водоканал»

жесткость 
(градус Ж)

9,8 7,0
с. Самарка 

Локтевского района 
Алтайского края

8 ООО 
’«Локтевский 

водоканал»

/
жесткость 
(градус Ж)

9,6 7,0
с. Локоть 

Локтевского района 
Алтайского края



9 ООО 
«Локтевский 
водоканал»

Сухой остаток 1129 1000 с. Локоть 
Локтевского района 

Алтайского края

На основании вышеизложенного, предлагаем Вам принять меры, 
направленные на приведение качества питьевой воды до установленных 
требований, в соответствии со статьями 23, 24 Закона.

Одновременно напоминаем, что в соответствии с положениями ч. 6 ст. 23 
Закона органу местного самоуправления до 01 марта 2023 г. необходимо 
разработать и направить в гарантирующую организацию техническое задание на 
разработку и корректировку инвестиционной программы в части учета 
мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с 
установленными требованиями.

Информацию о внесении изменений в техническое задание на разработку 
или корректировку инвестиционной программы прошу направить в ТО 
Управления в срок до 13 марта 2023 г.

Гарантирующей организации ООО «Локтевский водоканал» в срок до 03 
июля 2023 г. предоставить в ТО Управления на согласование план 
мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными 
требованиями, при наличии ранее согласованного плана - отчет об 
исполнении плана.

И.о. начальника территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора 
по Алтайскому краю в Локтевском, 
Змеиногорском и Третьяковском 
районах

(подпись)
Т.А. Белоногова
(расшифровка подписи)


